
Date
Recirc Pump Total 
Run Time ‐ P98

Recirc Pump Total 
Cycles ‐ P99

Discharge Pump Total Run 
Time ‐ P105

Discharge Pump Total 
Cycles ‐ P106

Discharge Monthly 
Run Time (min)

Discharge Gallons per 
Month

Days per 
Month

Discharge Avg. 
Daily Flow

Jul‐08 380.1 73809 639.0 4845 468 4680 31 151.0
Aug‐08 395.3 76729 648.8 5020 588 5880 31 189.7
Sep‐08 410.5 79642 657.4 5182 516 5160 30 172.0
Oct‐08 425.4 82506 669.8 5416 744 7440 31 240.0
Nov‐08 681.6 708 7080 30 236.0
Dec‐08 455.4 88246 693.4 5880 708 7080 31 228.4
Jan‐09 470.7 91156 705.6 6132 732 7320 31 236.1
Feb‐09 486.0 94068 715.7 6344 606 6060 28 216.4
Mar‐09 499.9 96699 727.0 6579 678 6780 31 218.7
Apr‐09 515.2 99611 738.0 6810 660 6600 30 220.0
May‐09 529.9 99999.9 749.3 7051 678 6780 31 218.7
Jun‐09 554.0 99999.9 769.8 7466 1230 12300 30 410.0
Jul‐09 576.5 99999.9 780.5 7692 642 6420 31 207.1
Aug‐09 600.0 99999.9 792.7 7948 732 7320 31 236.1
Sep‐09 623.4 99999.9 805.2 8211 750 7500 30 250.0
Oct‐09 646.2 99999.9 820.4 8535 912 9120 31 294.2
Nov‐09 670.5 99999.9 839.0 8925 1116 11160 30 372.0
Dec‐09 693.2 99999.9 851.6 9195 756 7560 31 243.9
Jan‐10 716.8 99999.9 864.3 9466 762 7620 31 245.8
Feb‐10 740.0 99999.9 880.1 9799 948 9480 28 338.6
Mar‐10 761.0 99999.9 890.3 10018 612 6120 31 197.4
Apr‐10 784.6 99999.9 906.2 10358 954 9540 30 318.0
May‐10 807.7 99999.9 930.6 10873 1464 14640 31 472.3
Jun‐10 831.1 99999.9 945.2 11184 876 8760 30 292.0
Jul‐10 854.0 99999.9 961.7 11538 990 9900 31 319.4
Aug‐10 6.9 1332 967.4 11663 342 3420 31 110.3
Sep‐10 23.7 4567 978.5 11905 666 6660 30 222.0
Oct‐10 39.1 7566 987.8 12100 558 5580 31 180.0
Nov‐10 55.7 10799 998.8 12332 660 6600 17 388.2
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AX‐106514 Discharge Average Daily Flow (gallons) by Month


